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Nota:

Esecuzione preliminare di basamento in cls spessore 15 cm

Quota di appoggio base vasca cabina: 77 cm

Esecuzione anello di impianto di terra con treccia nuda Cu 35 mm²

e picchetti in Fe/Zn da 1.50 m

Fornitura accessori (porta/griglia) come da schemi

nella pagina seguente
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